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Salah satu acuan standar kinerja Pembangkit listrik yang dipakai di 
lingkungan PT. PLN adalah Equivalent Avaibility Factor  (EAF). EAF menunjukan 
kesiapan unit pembangkit listrik untuk menghasilkan tenaga listrik dalam satu 
tahun. Sebuah peralatan yang beroperasi terus menerus pasti akan mengalami 
penurunan unjuk kerja. Untuk itu pada periode tertentu harus dilakukan aktivitas 
pemeliharan pada peralatan sehingga peralatan memiliki unjuk kerja seperti semula. 
Perusahaan pembangkit menerapkan strategi pemeliharaan berdasarkan metode 
Reliability Centered Maintenance (RCM). RCM sangat tergantung dari hasil 
analisis failure mode effect and criticality sebuah peralatan pembangkit listrik. 
Strategi pemeliharaan ini harus didukung dengan kebijakan inventori sehingga 
tercapai tujuan pemeliharan. Saat ini perusahaan dalam menentukan kebijakan 
persediaan spare part berdasarkan usulan dari bagian pemeliharaan unit 
pembangkit dan belum mempertimbangkan karakteristik permintaan spare part dan 
adanya shortage cost padahal pada kenyataannya ketidaktersediaan spare part 
dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dari hasil penelitian diketahui spare 
part yang digunakan untuk pemeliharaan korektif dan condition based maintenance 
Gas Turbin M701D sebanyak 28 spare part. Pola permintaan spare part sebesar 
93% memiliki permintaan intermittent dengan criticality tinggi sebanyak 3 spare 
part, criticality sedang sebanyak 10 spare part dan criticality rendah sebanyak 15 
spare part. Penentuan nilai reorder point dan reorder quantity untuk spare part 
dengan criticality tinggi dan 4 spare part dengan criticality sedang dilakukan 
dengan pendekatan model uncertain demand with shortage cost dan service level 
sebesar 100%. Sedangkan spare part dengan criticality rendah dilakukan penentuan 
reorder point dan reorder quantity berdasarkan service level 95%.  
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 One of the benchmarks of performance standards for power plants used in 
PT. PLN is Equivalent Avaibility Factor (EAF). EAF shows the readiness of the 
power plant unit to produce electricity in one year. An equipment that operates 
continuously will surely experience a decrease in performance. Therefore, after a 
certain period of time, a maintenance program must be carried out on the equipment 
so that it has the same performance as before. The power plant applies a 
maintenance strategy based on the Reliability Centered Maintenance (RCM) 
method. RCM is very dependent on the results of the analysis of failure mode effect 
and criticality of an power plant equipment. This maintenance strategy must be 
supported by inventory policies so that maintenance objectives are achieved. At 
present the company in determining the spare part inventory policy based on 
proposals from the maintenance engineer and has not considered the demand 
characteristics of spare parts and the existence of shortage costs even though in 
reality the unavailability of spare parts can cause losses to the company. From the 
results of the study, it is known that the spare parts used for corrective maintenance 
and condition based maintenance of M701D Gas Turbines are 28 spare parts. The 
pattern of demand for spare parts as much as 93% has intermittent demand with a 
high criticality of 3 spare parts, medium criticality as many as 10 spare parts and 
low criticality of 15 spare parts. Determination of reorder point and reorder quantity 
values for spare parts with high criticality and 4 spare parts with criticality are being 
carried out with the model approach of uncertain demand with shortage cost and 
service level of 100%. While spare parts with low criticality are determined by 
reorder point and reorder quantity based on service level 95%. 
  
 


















                                                                                                                                                           







Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan sebuah kebijakan persediaan 
suku cadang dalam periode waktu tertentu untuk mendukung kegiatan 
pemeliharaan pada sebuah perusahaan pembangkit listrik. Penentuan kebijakan 
persediaan suku cadang didasarkan pada penentuan strategi pemeliharan yang 
diperoleh dari prioritisasi pemeliharaan berdasarkan tingkat kekritisan suatu suku 
cadang peralatan unit pembangkit. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 
perusahaan pembangkit listrik dalam menentukan kebijakan persediaan suku 
cadang dimana selama ini dilakukan secara manual di perusahaan tersebut sehingga 
dapat memenuhi  permintaan suku cadang saat dilakukan pemeliharaan dan dapat 
meningkatkan kehandalan maupun kesiapan unit pembangkit.  
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1.1 Latar Belakang 
Sampai dengan saat ini bagi beberapa perusahaan, pengelolaan inventory 
merupakan suatu proses bisnis yang tidak terpisahkan dari aktifitas keseluruhan 
sebuah perusahaan. Inventory memegang peran yang sangat penting bagi 
perusahaan. Pengelolaan inventory yang kurang tepat baik dari penentuan jumlah 
(order quantity) maupun kapan melakukan pemesanan (order point) dapat 
menyebabkan biaya inventory yang tinggi karena overstock maupun waktu 
downtime peralatan yang lama jika terkait dengan inventory spare part atau 
kegiatan produksi terhenti jika terkait dengan inventory bahan baku produksi. 
Service level merupakan tingkat pemenuhan kebutuhan akan permintaan. Untuk 
mencapai service level yang tinggi pada umumnya perusahaan akan membuat 
persediaan menjadi lebih tinggi. Namun disisi yang lain hal ini akan menyebabkan 
biaya inventory seperti order cost, holding cost dan nilai gudang menjadi tinggi 
dengan tingkat turnover yang rendah.  
Unit Pembangkit X merupakan salah satu unit pembangkit yang sudah 
berumur lebih dari 20 tahun lebih dengan kapasitas terpasang sebesar 1500 MW. 
Dengan kondisi tersebut peralatan pembangkit akan mengalami penurunan 
performance yang disebabkan kondisi peralatan yang sudah aging. Salah satu 
indikator untuk mengukur performance suatu unit pembangkit adalah dengan 
melihat berapa nilai equivalent availability factor (EAF).  EAF merupakan faktor 
yang menyatakan kesiapan unit pembangkit untuk membangkitkan tenaga listrik 
dalam periode waktu tertentu dimana periode waktu ini biasa dinyatakan dalam 
periode satu tahun. Nilai EAF ini sangat tergantung pada plant outage hours dan 
derating hours. Plant outage hours adalah jumlah jam unit pembangkit tidak 
standby (tidak siap dioperasikan) dalam satu tahun. Plant outage ini dapat 
disebabkan oleh maintenance outage maupun force outage. Derating hours 
dipengaruhi factor menurunnya daya mampu unit pembangkit dari spesifikasi awal 
desain dari manufacturer. Unit pembangkit harus mampu menekan sekecil 
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mungkin plant outage hours dan derating hours untuk memperoleh EAF yang 
tinggi. Salah satu cara menekan durasi plant outage adalah dengan menerapkan 
strategi pemeliharaan yang tepat sesuai dengan kondisi equipment pembangkit. 
Inventory spare part merupakan salah satu pendukung utama dapat 
terlaksananya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan unit pembangkit. 
Ketersediaan spare part sangat menentukan periode plant outage unit pembangkit 
yang disebabkan oleh maintenance outage maupun kegiatan pemeliharaan yang 
dilakukan saat force outage. Ketersedian spare part ini sangat dibutuhkan terutama 
saat unit pembangkit mengalami force outage atau gangguan secara tiba – tiba.  
Ketidaktersediaan spare part dapat menyebabkan unit pembangkit 
mengalami loss opportunity production sebesar daya mampu unit pembangkit 
selama unit pembangkit mengalami downtime. Pengelolaan inventori spare part 
memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor 
diantaranya adalah jumlah spare part yang sangat banyak dan tipe permintaan spare 
part termasuk slow moving dan intermittent (Wang dan Syntetos, 2011).  Dengan 
pola kebutuhan spare part seperti ini tentu dalam membuat policy inventory tidak 
dapat dilakukan dengan berdasarkan expert judgment yang saat ini digunakan di 
unit pembangkit. Penentuan inventory policy yang kurang tepat dapat menyebabkan 
kerugian yang besar bagi perusahaan karena nilai inventori yang dikelola cukup 
besar mencapai 17 miliar dengan jumlah stock keeping unit (SKU) pembangkit 
PLTGU sesuai tabel 1.1.  
Tabel 1.1 Jumlah stock keeping unit pembangkit PLTGU tahun 2016 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan yang dialami perusahan pembangkit dalam 
menentukan inventory policy dimana masih belum mempertimbangkan adanya 
shortage cost maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
NO ITEM JUMLAH 
1.  Material Usage Value ABC 1.577 
2.  Material Usage Value D Criticality  A 499 
  Total 2.076 
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menentukan inventory policy yang tepat terkait penentuan nilai reorder point dan 
reorder quantity spare part Gas Turbin M701D berdasarkan criticality masing – 
masing spare part sehingga dapat mendukung kegiatan pemeliharaan pada Gas Turbin 
tersebut.  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui criticality masing – masing suku cadang Gas Turbin M701D. 
2. Mengetahui nilai order quantity dan reorder level spare part Gas Turbin 
M701D. 
3. Mengetahui inventory policy untuk mendukung pengelolaan pemeliharaan Gas 
Turbin M701D. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan 
pada perusahaan untuk menentukan inventory policy sehingga pemenuhan 
permintaan spare part terkait pemeliharaan unit pembangkit dapat dilakukan 
dengan optimal. 
 
1.5 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang dimasud dalam penelitian ini adalah ruang lingkup 
penelitian dan asumsi yang digunakan selama penelitian. Adapun batasan yang 
digunakan adalah sebagai berikut:   
1. Suku cadang yang diamati adalah suku cadang bidang kontrol instrumen. 
2. Data yang digunakan adalah data gangguan maupun penggunaan suku cadang 
dalam kurun waktu 2010 – 2016. 
3. Pengelolaan suku cadang tidak termasuk lingkup suku cadang untuk overhaul. 
 
1.6 Asumsi Penelitian 
 Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tidak ada modifikasi atau perubahan pada suku cadang Gas Turbin. 
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2. Ketidaktersediaan suku cadang menyebabkan loss production Gas Turbin 
sebesar 70 Megawatt. 
3. Lead time pengiriman diasumsikan tidak mengalami perubahan.  
4. Biaya – biaya inventori tidak mengalami perubahan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Agar bisa menunjukkan deskripsi yang jelas dan akurat proses penelitian 
ini, maka perlu disusun sistematika penulisan yang membahas tiap babnya. Berikut 
adalah sistematika penulisan penelitian ini: 
Bab 1: Pendahuluan 
Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan asumsi penelitan. 
Bab 2: Tinjauan Pustaka 
Bab tinjauan pustaka ini menjelaskan dasar-dasar teori sebagai referensi untuk 
melakukan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. 
Bab 3: Metode Penelitian 
Bab metode penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
penelitian. 
Bab 4: Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Bab Pengumpulan dan Pengolahan Data ini tentang pengumpulan, pengolahan dan 
perhitungan data – data penelitian.  
Bab 5: Analisis dan Interpretasi 
Bab analisis dan interpretasi ini menjelaskan analisis hasil perhitungan dan 
interpretasi yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari bab empat. 
Bab 6: Kesimpulan dan Saran 
Bab kesimpulan dan saran ini menjelaskan poin-poin hasil perhitungan dari bab 5 








KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1 Pemeliharaan (Maintenance) 
Pemeliharaan merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan dengan 
tujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan peralatan dan mengembalikan kondisi 
asset seperti kondisi semula (Gulati, 2008). Dengan pemeliharaan yang baik, 
kapasitas kemampuan asset dapat terealisasi sesuai desain yang dikeluarkan pabrik. 
Sebagai contoh desain sebuah mesin produksi dapat menghasilkan 10 unit per jam, 
hal ini dapat tercapai jika mesin tersebut dioperasikan tanpa mengalami downtime 
karena perbaikan (Gulati, 2008).  
Diantara fungsi pemeliharaan seperti yang disebutkan Asyari Darius 
(2007:4) adalah : 
1. Untuk memperpanjang umur penggunaan asset. 
2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 
produksi dan dapat diperoleh laba yang maksimum. 
3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang 
diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 
4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan 
tersebut. 
 
2.2 Klasifikasi Pekerjaan Pemeliharaan 
Menurut Ramesh Gulati, pekerjaan pemeliharaan dapat diklasifikasikan 
menjadi 2 kategori utama yaitu : 
1. Pemeliharaan Preventif   
Pemeliharaan preventif mengacu pada serangkaian kegiatan 
pemeliharaan asset berdasar pada jadwal yang telah ditentukan. Jadwal 
tersebut mengikuti waktu operasi mesin atau siklus operasi mesin. 
Beberapa pemeliharaan yang termasuk dalam pemeliharaan preventif 
adalah  
a. Time (kalender) – based maintenance (TBM) (Age Related) 
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b. Run-based maintenance (RBM) (usage related) 
c. Condition-based maintenance (CBM) (health related) 
d. Operator-based maintenance (OBM) (operations related) 
Pemeliharaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya penurunan 
performa mesin dan komponen – komponennya sehingga dapat menambah 
umur operasional asset. Secara umun tujuan pemeliharaan preventif adalah 
sebagai berikut :  
1. Menjaga performa asset dan komponennya 
2. Menghindari terjadinya kerusakan 
3. Merekam kondisi kesehatan asset untuk keperluan analisis  
2. Pemeliharaan Korektif 
  Pemeliharaan korektif merupakan pemeliharaan perbaikan yang 
dilakukan atas kerusakan peralatan yang ditemukan selama pemeliharaan 
preventif dan condition based maintenance (CBM). Pemeliharaan korektif 
dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu : 
1. Pemeliharaan Korektif – terjadwal  
Pemeliharaan korekif terjadwal merupakan aktivitas perbaikan 
yang dilakukan untuk memitigasi potensi kegagalan asset yang 
ditemukan selama pemeliharaan preventif dan CBM. 
2. Pemeliharaan Korektif – Major Repair (terencana & terjadwal) 
Pemeliharaan yang dilakukan dalam skala yang besar baik biaya 
maupun lingkup pekerjaan dengan tujuan untuk mengembalikan 
kapasitas asset sesuai semula contohnya seperti overhauls. 
3. Pemeliharaan Korektif – Reaktif (tidak terjadwal dan tidak 
terencana) 
Pemeliharaan ini pada dasarnya dilakukan perbaikan asset setelah 
asset tersebut gagal. Pemeliharaan ini biasa disebut breakdown 
maintenance.  
Rata – rata program pemeliharaan yang dilakukan sebagian besar 55% 
merupakan pemeliharaan reaktif (CM Unscheduled), 30% preventif (calendar and 
run time) dan 15% CBM (Gulati, 2008). Sedangkan untuk best practice 
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pemeliharaan dapat dilihat pada gambar distribusi tipe pemeliharaan Leaders dan 
Lagard. 
Tabel 2.1 Distribusi tipe pemeliharaan Leaders dan Lagard (Gulati, 2008) 











PM - Calendar & Run 15 - 20% 10 -15% 20 - 25%     < 20% 
PM - CBN/PdM 30 - 35%   0 - 5% 10 - 15%     > 35% 
CM - Planned and Scheduled 35 - 40% 15 - 20% 30 - 35%     > 30% 
CM - Unscheduled (Reactive) 10 - 15% 65 - 70% 30 - 35%     < 10% 
 
2.3 Realibility Centered Maintenance 
Reliability Centered Maintenanace (RCM) adalah pendekatan systematis 
untuk mengevaluasi, merancang dan membangun sebuah program pemeliharaan  
untuk sebuah industry dan peralatannya dengan biaya yang efisien. RCM telah 
terbukti dan diimplementasikan di industri sebagai strategi yang efisien untuk 
mengoptimalkan aktivitas pemeliharaan preventif selama lebih dari 30 tahun 
(Despandhe, 2002). Pada awalnya RCM ini digunakan pada industry penerbangan 
yang digunakan untuk mencegah kegagalan yang dianggap memiliki dampak yang 
sangat serius. Pada tahun 1984, Elecrtric Power Research Institute (EPRI) 
memperkenalkan RCM di dunia industry pembangkit nuklir.  
Tujuan utama RCM adalah untuk mengurangi biaya pemeliharaan sekaligus 
meningkatkan kehandalan dan keamanan (Selvik, 2010). Menurut International 
Atomic Energy Agenct technical document output dari analisis RCM adalah 
perubahan skope pekerjaan pemeliharaan preventif, penggunaan conditioning 
monitoring, inspeksi atau pengujian fungsi peralatan atau menambahkan atau 



















Gambar 2.2 Struktur kegiatan pemeliharaan sesuai IAEA – TECDOC (2007) 
RCM mengadopsi 2 langkah untuk menghasilkan output pemeliharaan yang 
digunakan yaitu : 
1. Menganalisa semua potensi kegagalan yang terdapat pada sistem 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui failure mode, 
effect and criticality analysis (FMECA) untuk menentukan criticality 
sebuah komponen terhadap sebuah sistem (Rausand and Hoyland, 2003) 
2. Menentukan spesifik aktivitas pemeliharaan yang sesuai beradsarkan 
diagram logika pengambilan keputusan atau disebut sebagai RCM 
Logic. 
 
2.4  Teori Persediaan Suku Cadang 
Sistem pengelolaan persediaan material merupakan sebuah kebijakan 
mengenai tingkat persedian yang harus dijaga pada level tertentu, seberapa banyak 
material yang harus dipesan dan kapan persediaan material harus dilakukan 
penambahan kembali. Tujuan dari pengontrolan level persediaan material adalah 
untuk menstabilkan proses produksi karena permintaan material akan naik turun 
tergantung dari berbagai faktor seperti waktu musiman, jadwal produksi dan 
seberapa sering material digunakan untuk mengganti suku cadang yang rusak. 
Sehingga persediaan material sangat dibutuhkan untuk mencegah proses produksi 
terhenti dikarenakan kekurangan material.  
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Pengelolaan persediaan suku cadang memainkan peran yang sangat penting 
dalam mendukung kegiatan pemeliharaan dan untuk mencegah terjadinya 
kegagalan pada peralatan. Persediaan suku cadang digunakan untuk mengatasi 
kondisi – kondisi yang tidak dapak diprediksi selama peralatan beroperasi. Jika 
kondisi operasi tersebut dapat diketahui maka persediaan suku cadang tidak 
diperlukan. Suku cadang dapat dibeli ketika dibutuhkan pada saat yang bersamaan. 
Akan tetapi pada kondisi riil kebutuhan suku cadang tidak dapat diketahui dengan 
pasti sehingga harus dilakukan persediaan suku cadang. Selain itu factor lain yang 
menyebabkan persediaan suku cadang diperlukan adalah adanya ketidakpastian 
pengiriman suku cadang dari pemasok. Hal ini sering disebut sebagai buffer stock 
atau safety stock. 
 
2.4 ABC Analysis  
ABC analysis merupakan teknik yang digunakan untuk 
mengklasifikasikan dan mengoptimalkan persediaan. Persediaan diklasifikasi 
berdasarkan nilai dari item persediaan dan rata – rata penggunaan. Klasifikasi yang 
digunakan menggunakan prinsip Pareto. Sehingga diketahui kontribusi masing – 
masing item persedian terhadap total persediaan. 
Metode ABC analysis membagi persediaan menjadi 3 kategori. Menurut 
Sutarman, 2003 pembagian kelas sesuai dasar sebagai berikut : 
1. Kelas A (sangat penting), merupakan suku cadang dengan jumlah unit 
berkisar 15 – 20% dan merepresentasikan 75 – 80% total biaya 
persediaan. Item persediaan kelas ini sangat jarang digunakan (rarely 
used inventory) tetapi memiliki biaya yang sangat mahal. 
2. Kelas B (penting), merupakan suku cadang dengan jumlah unit berkisar 
20 – 25% dan merepresentasikan 10 – 15% total biaya persediaan. Item 
persediaan kelas B kurang dari 10 kali/tahun (Galuti,2008). 
3. Kelas C (kurang penting), merupakan suku cadang dengan jumlah unit 
berkisar 60 – 65% dan merepresentasikan 5 – 10% total biaya persediaan. 
Pada kelas ini penggunaan item persediaaan paling tidak sekali dalam 




2.5  Biaya – Biaya Persediaan 
Pembuatan setiap keputusan yang akan mempengaruhi besarnya (jumlah) 
persediaan, biaya-biaya variabel berikut dibawah ini harus dipertimbangkan. 
Adapun biaya variabel tersebut yang dimaksud adalah antara lain sebagai berikut : 
1. Biaya penyimpanan (holding costs / carrying costs) 
Biaya penyimpanan adalah biaya yang terdiri atas biaya-biaya yang 
bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Adapun yang 
termasuk biaya penyimpanan adalah antara lain sebagai berikut :  
a. Biaya fasilitas 
Didalam biaya ini sudah termasuk biaya penerangan, biaya pendingin 
ruangan dan lain sebagainya. 
b. Biaya asuransi persediaan. 
c. Biaya pajak persediaan. 
d. Biaya pencurian, pengrusakan (perampokan) dan lain sebagainya. 
 
2. Biaya pemesanan atau pembelian (ordering costs / procurement costs) 
Yang termasuk didalam biaya ini adalah antara lain meliputi sebagai berikut : 
a. Pemrosesan pesanan dan ekspedisi. 
b. Biaya telepon. 
c. Pengeluaran surat menyurat. 
d. Biaya pengepakan dan penimbangan. 
e. Biaya pengiriman ke-gudang dan lain sebagainya. 
 
3. Biaya penyiapan pabrik (setup costs manufacturing) 
Dalam hal ini terjadi jika bahan-bahan tidak dibeli, namun diproduksi 
sendiri dalam pabrik perusahaan. Perusahaan menghadapi biaya penyiapan 
(setup costs) guna memproduksi komponen tertentu. Adapun biaya-biaya 
yang termasuk dalam hal ini adalah antara lain sebagai berikut : 
a. Biaya mesin-mesin menganggur. 
b. Biaya penyiapan tenaga kerja langsung. 
c. Biaya penjadwalan. 
d. Biaya ekspedisi dan lain sebagainya. 
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4. Biaya kehabisan / kekurangan bahan (shortage costs) 
Biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah biaya yang timbul jika 
persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Adapun biaya-biaya 
yang termasuk didalam hal ini adalah antara lain sebagai berikut: 
a. Kehilangan penjualan. 
b. Kehilangan pelanggan. 
c. Biaya pemesanan khusus. 
d. Biaya ekspedisi. 
e. Selisih harga. 
f. Terganggunya operasi. 
g. Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan lain sebagainya. 
 
2.6  Pola Permintaan Suku cadang 
Pengelompokan permintaan suku cadang sangat menentukan dalam 
membuat keputusan untuk memperkirakan dan mengatur persediaan. Baccheti et 
al. (2010) menyatakan bahwa interval rata – rata permintaan dan variabilitas ukuran 
permintaan sangat penting diperhatikan. Williams (1984) membagi pola 
permintaan suku cadang manjadi slow moving, smooth, dan sporadic. Matrik 
pembagian pola permintaan ini dapat dilihat pada gambar 2.3 dimana L merupakan 
lead time duration,  adalah demand interval rate dan CV adalah koefisien variasi 










Gambar 2.3. Pengelompokan pola permintaan menurut William (1984) 
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Berdasarkan kriteria William digunakan Average Demand Interval (ADI) dan 
Coefficient of Variation (CV) untuk mengklasifikasikan suku cadang menjadi 4 
kondisi sebagai berikut yaitu : 
1. ADI  ≤  x, CV2  ≤  y. kategori fast moving dan smooth demand. 
2. ADI  >  x, CV2  ≤  y. kategori slow moving atau intermittent demand 
dengan variabilitas yang kecil. 
3. ADI  >  x, CV2  >  y. kategori lumpy demand dengan tipikal 
permintaan interminttend dan erratic. 
4. ADI  ≤  x, CV2  >  y. kategori fast moving dan erratic demand. 
Nilai cutoff yang digunakan untuk kategori ADI adalah 1.32 sedangkan untuk CV2 
adalah 0.49. Rumus yang digunakan untuk menghitung ADI dan CV (Cavalieri et 
al, 2008) adalah  
 =    (2.1) 
 =  
∑ ( )/
  (2.2) 
 
2.7  Model Order Quantity untuk uncertain demand 
Pengelolaan persediaan suku cadang sangat berbeda dengan pengelolaan 
persediaan bahan baku untuk proses produksi dimana kebutuhan penggantian suku 
cadang dapat dilakukan secara tiba – tiba dan tidak dapat diketahui jumlah suku 
cadang yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan. Berikut beberapa model 
pengelolaan persediaan dengan tipikal uncertain demand menurut Waters (2000). 
 
2.7.1 Discrete demand with shortage 
Tipikal model ini dapat digunakan dengan kondisi  distribusi probabilitas 
permintaan diketahui dan permintaan relative kecil dan level stok rendah. Pada 
model ini dapat didefinisikan hubungan antara jumlah persediaan, permintaan 
dengan biaya penyimpanan maupun biaya kekurangan persediaan sebagai berikut : 
o Jika sejumlah persediaan, A, lebih besar dari permintaan, D, maka 




o Jika permintaan, D, lebih besar dari persediaan A maka akan timbul 
biaya akibat permintaan tidak terpenuhi sebesar (D – A) x shortage 
cost per unit.  
Untuk menentukan optimal level persedian, Ao, digunakan pendekatan :  
 ( ≤ ) ≥  ≥  (  ≤  − 1) 2.3 
 
2.7.2 Order Quantity with Shortage 
Pada umumnya pembahasan economic order quantity tidak 
mempertimbangkan adanya factor shortage. Jika permintaan spare part 
berkelanjutan maka model yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 
=
×




= ∑  ( )  2.6 
Dengan ; 
Q = economic order quantity 
D = demand 
HC = holding cost 
RC = reorder cost 
ROL = re-order level 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak ada crtical 
review dalam pengelolaan persediaan suku cadang. Berikut daftar penelitian yang 
pernah dilakukan: 
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu 
No Tahun Nama Penulis Judul Metode 
1 2010 Wirawan 
Aditya 
Periodic review Approach: 
(R,s,S) system for spare 
part inventory control IA – 







Tabel 2.2 Daftar penelitian terdahulu (lanjutan) 
No Tahun Nama Penulis Judul Metode 
2 2010 A.A Putri 
Dhamayanti 
Pengendalian Persediaan 
Spare part Base 
Transceiver Station dengan 
pendekatan Base Stock (R, 
s, S) (PT. Mobile- 8 




3 2011 Irfan Ardiana 
Putra 
Pengendalian Persediaan 
Spare part dengan 
Menggunakan Can 
Ordering Policy (PT. PJB 




4 2017 Achmad Setyo Penentuan kebijakan 
pengendalian spare part 
pada mesin Pulverizer 

















2. Memahami Sistem Equipment Gas Turbin




1. Teori Realibility Centered Maintenance
2. Teori persediaan suku cadang
Pengumpulan Data :
1. Data jenis Gangguan 
2. Data jenis suku cadang
3. Data pemakaian suku cadang 
4. Data harga & biaya pengadaan spare part
5. Data ukuran pemesanan 
Pengolahan Data : 
1. Penentuan katagori jenis persediaan  
2. Penentuan criticality spare part
3. Penentuan reorder quantity dan reorder point.
Analisis & Intrepetasi :
1. Analisis criticality spare part Gas Turbin
2. Analisis nilai reorder quantity





Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan diagram alir pada gambar 3.1 
dengan harapan agar hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan 






















Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian 
 
3.1  Tahap Identifikasi Sistem 
Langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah mengidentifikasi 
sistem pada perusahaan baik sistem yang terkait criticality suku cadang dan 
Tahap Awal 
Tahap Analisis  
Tahap Kesimpulan & saran 
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pengelolaan suku cadang peralatan utama Gas Turbin. Proses identifikasi akan 
dilakukan secara langsung melalui pengamatan maupun wawancara dengan pihak 
internal perusahaan. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana 
menentukan reorder quantity  dan reorder level yang optimum yang mendukung 
kegiatan pemeliharaan tersebut sehingga dapat meningkatkan EAF unit pembangkit 
dan mengoptimalkan nilai inventori pada perusahaan pembangkit tersebut. 
 
3.2  Tahap Studi Literatur dan Studi Lapangan 
Pada tahap ini akan dilakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi 
literatur digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dan 
mencapai tujuan penelitian. Studi literatur akan dilakukan dengan mencari literatur 
yang terkait penelitian baik melalui buku, jurnal maupun thesis yang telah 
dikerjakan sebelumnya mengenai pengelolaan persediaan suku cadang. Sedangkan 
studi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di perusahaan. Pengamatan 
yang dilakukan meliputi kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dan penentuan 
kebijakan persediaan suku cadang untuk mendukung pemeliharaan tersebut.    
 
3.3  Tahap Pengumpulan Data 
 Setelah permasalahan teridentifikasi, langkah selanjutnya dilakukan 
pengumpulan data – data yang diperlukan selama penelitian. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dengan internal perusahaan maupun data historis 
yang ada pada perusahaan. Adapun data – data yang diperlukan meliputi : 
1. Data peralatan utama Gas Turbin M701D yang meliputi data suku cadang, 
gangguan dan pemeliharaan yang telah dilakukan.  
2. Data pemakaian suku cadang 
3. Data harga dan biaya pemesanan suku cadang 
4. Data pengelolaan persediaan suku cadang  
 
3.4  Tahap Pengolahan Data 
 Setelah data – data yang diperlukan terkumpul selanjutnya dilakukan 
pengolahan data agar dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
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penelitian yaitu menentukan criticality suku cadang dan pengelolaan persediaan 
dengan mempertimbangkan strategi pemeliharaan yang dilakukan perusahaan. 
3.4.1  Criticality Suku Cadang  
Langkah pada tahap ini dilakukan untuk mengelompokan suku cadang 
sesuai dengan tingkat kekritisannya. Tool yang digunakan menggunakan Failure 
Mode Effect and Analysis (FMEA) dengan format sesuai 3.1 dan dikombinasikan 
dengan  format standar automative industry action group (AIAG) dengan 
menambahkan parameter probability (frequency) of failure dan severity effects. 
Penentuan nilai parameter probability of failure dan severity effects  ini berdasarkan 
standar perusaahaan seperti yang tertera dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3.    
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Terjadi > 12 kali 
dalam rentang 
waktu 1 tahun 




Terjadi 2 sampai 
dan 12 kali dalam 
rentang waktu 1 
tahun 






dan tdk terjadi 
Terjadi  1 kali 
dalam rentang 
waktu 1 tahun 
terakhir 
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dalam rentang 
waktu antara 2 dan 
4 tahun 
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dalam rentang 
waktu 5 tahun 
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Penentuan criticality dari sebuah suku cadang didasarkan pada perhitungan 
risk priority number (RPN) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 
=    ×    
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Misalkan sebuah suku cadang mengalami kerusakan sebanyak 1 kali dalam 
setahun dan mengakibatkan unit pembangkit harus downtime selama 4 hari maka 
suku cadang tersebut memiliki criticality yang tinggi dengan nilai RPN sebesar : 
RPN = 4 x 3  
         = 12  
Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan risk matrix yang digunakan untuk 
menentukan criticality sesuai gambar 3.2 dimana tingkat criticality suku cadang 












Gambar 3.2 Risk matrix suku cadang 
 
3.4.2 Karakteristik Permintaan Suku Cadang 
Data historical permintaan suku cadang sangat penting diketahui untuk 
mengklasifikasikan karakteristik permintaan. Untuk menentukan karakteristik 
permintaan digunakan 2 parameter yaitu : 
5. Average Demand Interval (ADI). Koefisien ADI menunjukan 
keteraturan waktu permintaan dengan menghitung rata – rata 
interval antara 2 permintaan.   
6. Square of the Coefficient of Variation (CV2). Koefisien CV2 
menukur variasi jumlah permintaan. 
Berdasarkan 2 koefisien tersebut permintaan suku cadang dapat 
dikategorikan menjadi 4 karakteristik permintaan yaitu : 
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a. Smooth Demand. Karakter permintaan suku cadang sangat teratur 
baik dari waktu maupun jumlah dengan koefisien ADI < 1.32 dan 
CV2 < 0.49. 
b. Intermittent Demand. Karakter permintaan dengan jumlah yang 
sedikit bervariasi namun interval diantara 2 permintaan sangat tinggi 
dengan nilai ADI >= 1.32 dan CV2 < 0.49. 
c. Erratic Demand. Waktu permintaan terjadi secara teratur namun 
dengan jumlah yang sangat bervariasi. Nilai ADI < 1.32 dan CV2 >= 
0.49. 
d. Lumpy Demand. Karakter permintaan sangat bervariasi baik jumlah 
maupun waktu antar permintaan. Nilai ADI >= 1.32 dan CV2 >= 
0.49 
Setelah diperoleh pengelompokan suku cadang berdasarkan katagori 
tersebut kemudian akan ditentukan reorder quantity dan reorder level untuk 5 – 10 
buah suku cadang untuk setiap katagori.  
 
3.4.3  Model Order Quantity dan Reorder Level 
Beberapa model yang digunakan untuk menentukan order quantity suku 
cadang adalah sebagai berikut :   
 
3.4.3.1 Order quantity with shortages 
Model ini digunakan untuk menentukan persediaan suku cadang dengan tipe 
permintaan continuous namun jika suku cadang ini tidak tersedia saat dilakukan 
pemeliharaan akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Hal ini disebabkan  
perusahaan akan mengalami opportunity loss sebesar megawatt loss dikalikan 
dengan tarif tenaga listrik per Kwh yaitu Rp. 1120/Kwh. Besar kerugian ini disebut 












 Q = order quantity 
 D = demand 
 HC = holding cost 
 RC = reorder cost 
 ROL = reorder level 
Untuk menyelesaikan persamaan tersebut dilakukan pendekatan sebagai berikut : 
1. Menghitung economic order quantity sebagai initial estimate dari order 
quantity Q. 
2. Menggunakan nilai Q untuk menghitung ROL dengan menggunakan 
persamaan 3.4 
3. Menggunakan nilai ROL dengan menggunakan persamaan 3.3 sehingga 
didapatkan nilai Q yang baru. 
4. Mengulangi langkah 2 dan 3 sampai didapatkan nilai Q yang optimal. 
Besarnya nilai demand ditentukan berdasarkan data transaksi setiap spare part yang 
terdapat pada SIT Ellipse perusahaan pembangkit seperti pada tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Riwayat transaksi spare part servo valve 
Date Trans Type Description 
Document 
District 
Document No Quantity 
2017-10-09 Stored Issue of Owned Stock SGRK D04946/0001 1 
2017-10-09 Stored Issue of Owned Stock SGRK B05051/0001 1 
2017-10-03 Stored Issue of Owned Stock SGRK E05077/0001 1 
2017-09-19 Stored Issue of Owned Stock SGRK E05068/0001 1 
2017-04-25 Stored Issue of Owned Stock SGRK J04982/0001 1 
2017-04-06 Stored Issue of Owned Stock SGRK K04840/0001 1 
2017-03-10 Stored Issue of Owned Stock SGRK D04832/0001 1 
2017-01-26 Stored Issue of Owned Stock SGRK K04784/0001 1 
2016-12-14 Stored Issue of Owned Stock SGRK H04858/0001 1 
2016-11-08 Stored Issue of Owned Stock SGRK A04736/0001 1 
2016-09-29 Stored Issue of Owned Stock SGRK H04801/0001 1 
2016-09-20 Stored Issue of Owned Stock SGRK F04972/0001 1 
 
Sedangkan untuk biaya – biaya pada persamaan tersebut dihitung dengan cara 
sebagai berikut : 
1. HC diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan spare 
part digudang meliputi :  
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a. Biaya pegawai bagian gudang baik pegawai organik maupun outsourcing. 
b. Biaya pemakaian listrik dan air. 
c. Biaya pemakaian forklift. 
d. Biaya perawatan gudang. 
2. Biaya Reorder cost diperoleh dari biaya – biaya yang timbul akibat pemesanan 
spare part yang meliputi : 
a. Biaya pegawai bidang inventori dan pengadaan baik pegawai organik 
maupun outsourcing. 
b. Biaya admistrasi pengadaan. 
c. Biaya pembelian spare part. 
 
3.4.3.2 Discrete Demand with Shortages 
 Jika permintaan suku cadang bersifat intermittent dan lumpy namun tetap 
berdampak terhadap opportunity loss bagi perusahaan. Beberapa parameter terkait 
discrete demand with shortage adalah sebagai berikut : 
 Permintaan diketahui distribusi probabilitasnya 
 Permintaan dan stok relative kecil 
 Tujuan pengelolaan persediaan untuk mengoptimalkan jumlah persediaan. 
 
 ( ≤ ) ≥  
 
≥  ( ≤ − 1)   (3.4) 
 
Dengan Ao merupakan optimal stock level. 
 
 = 1 − ( ℎ )  
 = 1 − ( ℎ   ) × ( > ) (3.5) 
 
 3.5 Analisis dan Pembahasan 
Dari hasil pengolahan data akan menghasilkan analisa mengenai 
karakteristik permintaan suku cadang  yang berdampak langsung pada kehandalan 
unit pembangkit dan strategi pengelolaan persediaan suku cadang yang tepat. Dari 
hasil tersebut akan disampaikan saran kebijakan pengelolaan suku cadang yang 
mendukung pemeliharaan tersebut kepada manajemen perusahaan untuk 
meningkatkan availability dan reliability unit pembangkit.  
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3.6 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan secara umum dari hasil 















































PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 
4.1   Pengumpulan Data 
 Pada sub bab 4.1 berisikan data – data yang diperlukan dalam penelitian. 
Data – data tersebut adalah data peralatan utama pada Gas Turbin M701D, data 
spare part yang digunakan untuk pemeliharaan korektif maupun condition based 
maintenance, harga spare part, lead time spare part dan biaya – biaya yang terkait 
dengan persediaan dan pengadaan. 
  
4.1.1  Data Peralatan Utama Gas Turbin M701D  
Secara umum pembangkitan tenaga listrik terjadi akibat putaran rotor 
generator didalam stator sehingga menimbulkan gaya gerak listrik Putaran rotor 
generator mengikuti putaran shaft turbin. Gas turbin menggunakan energi panas 
hasil pembakaran di area combuster untuk memutar shaft. Secara umum peralatan 
utama gas turbin terdiri dari GT turbin, rotor cooling air, compressor, exciter set, 
generator, starting device, transformator, digital controller, piping fuel supply, 










(sumber: Data Perusahaan,2018) 
Gambar 4.1.  Peralatan utama Gas Turbin M701D 
 
Berikut ini adalah peralatan utama pada Gas Turbin M701D dengan stock code (SC) 





1. GT  - Turbin  
GT Turbin berfungsi untuk menerima energi panas hasil pembakaran di 
combuster menjadi energy kinetis berupa putaran shaft turbin yang terhubung 
dengan kompresor dan generator. Penurunan performance GT – Turbin 
menyebabkan efisiensi GT menurun. Komponen spare part yang mendukung 
fungsi sistem ini adalah sebagai berikut : 
a. Thermocouple Blade path (S/C. 328732) 
b. Thermocouple Blade Path no. 9 (S/C. 781211) 
c. Thermocouple Blade Path no. 13 dan 7 (S/C. 560441) 
d. Thermocouple Discavity Temperature no.2 (S/C. 787002) 
e. Thermocouple Discavity Temperature no.3 (S/C. 786996) 
f. Thermocouple Discavity Temperature no.4 (S/C. 770123) 
g. Chassis flame scanner (S/C. 20370) 
h. Trafo flame scanner (S/C. 424853) 
2. Rotor Cooling Air 
Rotor cooling air (RCA) berfungsi sebagai pendingin rotor pada gas turbin. 
Kegagalan fungsi pada sistem ini dapat mengakibatkan overheating pada rotor. 
Komponen spare part yang mendukung sistem ini adalah sebagai berikut : 
a. Temperatur Indicator (S/C. 457986)  
b. Thermocouple RCA (S/C. 534016)  
c. Combustor SWG RCA Flanges ke 1 (S/C. 601161)  
d. Combustor SWG RCA Flanges ke 2 (S/C. 275370)  
e. Combustor SWG RCA Flanges ke 3 (S/C. 601195)  
3. Exciter Set  
Exciter Set berfungsi untuk membangkitkan arus listrik DC dan disalurkan 
ke rotor generator. Komponen spare part pada sistem ini adalah sebagai berikut 
: 
a. Holder Brush Grounding (S/C. 154310)  
b. Brush Grounding (S/C. 570747)  





4. Generator  
Generator pada pembangkit listrik merupakan peralatan utama untuk 
membangkitkan tenaga listrik. Komponen spare part pada sistem ini adalah 
sebagai berikut :    
a. Spark Plug (S/C. 477562) 0 2 
b. Kabel Igniter (S/C. 803874) 0 2 
5. Transformator 
Transformator berfungsi untuk menaikan tegangan output generator sesuai 
dengan tegangan jaringan listrik PLN. Komponen spare part sistem ini adalah 
sebagai berikut : 
a. SF6 (S/C. 133017) 0 1 
b. Silica (S/C. 557207) 100 200 
c. Foto cell (S/C. 589648) 
d. Sensor Ews Trafo (S/C. 649665) 
e. Insulating Oil (S/C. 614644) 
6. Piping Fuel Gas Supply 
Piping fuel gas supply berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar gas menuju 
area combuster. Komponen spare part pada sistem ini adalah sebagai berikut : 
a. Servo Valve BBG (S/C. 598136) 
b. Servo Valve BBM (S/C. 598144) 
c. Filter Pall (S/C. 598128) 
d. Solenoid Valve (S/C. 786954) 
e. Micro Switch (S/C. 20156) 6 11 
f. Pressure Indicator (S/C. 12997) 
7. Digital Controller 
Digital controller merupakan pusat pengendali proses pembangkitan listrik. 
Penggantian spare part sistem ini mengikuti jadwal inspeksi tahunan 
menyesuaikan dengan life time masing – masing spare part. 
8. Starting Motor dan auxiliary 
Sistem motor dan auxiliary berfungsi saat start up gas turbin sampai mencapai 
kecepatan turbin sebesar 3000 rpm. Komponen spare part sistem ini adalah 
sebagai berikut : 
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a. Solenoid Valve Torque Converter (S/C. 262550) 
b. Pressure Indicator (S/C. 145045) 0 1 
c. Cam Clutch (S/C. 666735) 0 1 
9. Compressor 
Sistem kompresor berfungsi untuk mesuplai udara pembakaran gas turbin dan 
udara yang digunakan untuk aktuator pneumatic. Sistem ini terdiri dari 
komponen spare part sebagai berikut : 
a. Intake air filter (S/C. 572198) 0 1056 
b. Positioner IGV (S/C. 701409) 
c. Air Regulator IAD (S/C. 836213) 
d. Pilot valve (S/C. 701433) 
e. Auto drain valve pnemutik (S/C. 277772) 
f. SV Exhaust (S/C. 709675) 
g. SV Bleed Valve (S/C. 262410) 
h. Limit Switch Bleed Valve (S/C. 604744) 0 1 
i. Air Regulator (S/C. 559070) 
 
4.1.2  Data Maintenance 
Berikut ini adalah data spare part yang digunakan untuk pemeliharaan 
korektif maupun condition based maintenance Gas Turbin M701D terhitung mulai 
Januari 2014 s.d Desember 2016. 
Tabel 4.1 Data transaksi spare part untuk pemeliharaan gas turbin 
Spare Part (Stock 
Code) 
Bulan 
Total Condition Based / Corrective Maintenance 




0 0 0 0 0 0 …  1 0 0 0 0 2 8  
Thermocouple 
Blade Path no. 9 
(781211) 
0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0  1 6 
Thermocouple 
Blade Path no. 13 
dan 7 (560441) 





0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 3  10 
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Tabel 4.1 Data transaksi spare part untuk pemeliharaan gas turbin (lanjutan) 
Spare Part (Stock 
Code) 
Bulan 
Total Condition Based / Corrective Maintenance 










0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 3  12 
Chassis flame 
scanner (20370) 
0 1  0 0  1 0 … 0 0 0 0 0 0 7 
Trafo flame scanner 
(424853) 
0 0 0 0  1 0 … 0 0 0 0 0 1  6 
Thermocouple 
RCA (534016)  
0 0 0 0  0  0  … 0  0  0  0  0  4  8 
Combustor SWG 
RCA Flanges ke 1 
(601161)  
 0 0  0  4  0  0  … 0  1  0  0  0  0  10 
Combustor SWG 
RCA Flanges ke 2 
(275370) 
 0  0 0   0 0  0  … 0  0  2 0   0  0 9 
Combustor SWG 
RCA Flanges ke 3 
(601195) 
 0 0  0  3  0  0  … 0  0  0  0  0  0  10 
 Holder Brush 
grounding (154310) 
0 0 0 0 2 0 … 0 0 4 2 0 0 34 
Brush Grounding 
(570747) 
0 0 40 0 0 40 … 8 32 4 0 25 0 329 
Brush Excitasi 
(13607) 
0 0 0 0 16 59 … 54 74 0 0 0 6 701 
Spark Plug 
(477562) 
0 2 0 0 0 0 … 0 0 2 0 0 0 14 
SF6 (133017) 1 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 4 
Silica (557207) 50 0 50 0 50 25 … 50 0 50 75 0 50 1075 
Foto Cell (589648) 0 1 4 0 4 0 … 0 0 0 0 0 0 25 
Servo Valve BBG 
(598136) 









Total Condition Based / Corrective Maintenance 
1 2 3 4 5 6 … 31 32 33 34 35 36 
Servo Valve 
BBM (598144) 
0 0 1 0 0 0 … 0 0 0 1 0 1 8 
Filter Pall 
(598128) 





0 1 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 1 9 
Cam Clutch 
(666735) 
0 0 0 0 0 0 … 1 0 0 0 0 0 3 
Positioner IGV 
(701409) 
0 0 0 0 0 1 … 0 0 0 0 0 1 9 
Pilot valve 
(701433) 
1 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 4 
SV Exhaust 
(709675) 
0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 4 
SV Bleed Valve 
(262410) 
0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 1 0 2 13 
(Sumber: SIT Unit Pembangkit, 2018) 
 Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa permintaan spare part sebagian besar 
tidak terjadi setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. 
 
4.1.3 Data Harga Spare Part Dan Lead Time  
Tabel 4.2 berikut ini adalah ringkasan harga spare part dan lead time. Harga 
yang didapat merupakan harga unit rata – rata karena harga unit spare part 
mengalami kenaikan setiap tahun.   
Tabel 4.2 Ringkasan harga spare part dan lead time 
Spare Part Harga Unit Lead Time (bulan) 
Thermocouple Blade path 
(328732) 
 Rp       36,628,490  2 
Thermocouple Blade Path no. 
9 (781211) 
 Rp       32,000,000  2 
Thermocouple Blade Path no. 
13 dan 7 (560441) 




Tabel 4.2 Ringkasan harga spare part dan lead time (lanjutan) 
Spare Part Harga Unit Lead Time (bulan) 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.2 (787002) 
 Rp       40,250,000  2 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.3 (786996) 
 Rp       28,606,743  2 
 Thermocouple Discavity 
Temperature no.4 (770123) 
 Rp       44,500,000  2 
Chassis flame scanner 
(20370) 
 Rp       48,939,000  2 
Trafo flame scanner (424853)  Rp       22,050,000  2 
Thermocouple RCA (534016)   Rp       27,525,754  3 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
 Rp           656,250  1 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
 Rp           800,000  1 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
 Rp           875,000  1 
 Holder Brush grounding 
(154310) 
 Rp         3,285,000  1 
Brush Grounding (570747)  Rp         3,302,250  1 
Brush Excitasi (13607)  Rp     106,362,500    
Spark Plug (477562)  Rp       16,841,667  2 
SF6 (133017)  Rp             39,524  1 
Silica (557207)  Rp           152,855  1 
Foto Cell (589648)  Rp     163,960,000  1 
Servo Valve BBG (598136)  Rp     160,960,000  1 
Servo Valve BBM (598144)  Rp         5,267,500  3 
Filter Pall (598128)  Rp       12,214,398  1 
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
 Rp       17,500,000  2 
Cam Clutch (666735)  Rp       24,956,250  2 
Positioner IGV (701409)  Rp         8,500,000  3 
Pilot valve (701433)  Rp         3,831,000  2 
SV Exhaust (709675)  Rp       21,700,000  2 
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Tabel 4.2 Ringkasan harga spare part dan lead time (lanjutan) 
Spare Part Harga Unit Lead Time (bulan) 
SV Bleed Valve (262410)  Rp       36,628,490  3 
(Sumber: SIT Unit Pembangkit,2018) 
 
4.1.4 Data Biaya Inventori 
 Biaya inventori pada perusahaan unit pembangkit berdasarkan pada 
perhitungan biaya pekerja dan biaya depresiasi aset yang dimiliki perusahaan 
seperti gudang, kendaraan operasional dan peralatan lainnya yang mendukung 
pengelolaan spare part baik pemesanan maupun penyimpanan.  
Tabel 4.3 Aset – aset  perusahaan yang terkait pengelolaan spare part 
Aset Harga Satuan Kuantitas Total Harga Life Time (tahun) 
Gudang dan Tanah Rp. 8.000.000 1500 m2 Rp. 12.000.000.000 20 
Forklift Rp. 417.000.000 1 Rp. 417.000.000 15 
Handpallet Rp. 29.900.000 3 Rp. 89.700.000 5 
Mobil Pickup Rp. 205.000.000 1 Rp. 205.000.000 10  
Rak 4 meter Rp. 8.400.000 6 Rp. 50.400.000 15 
Rak 12 meter Rp. 25.200.000 24 Rp. 604.800.000 15 
Laptop Rp. 11.150.000 5 Rp. 55.750.000,- 5 
Printer Laser Rp. 7.187.000 2 Rp. 14.374.000,- 5 
(Sumber: Unit Pembangkit,2018) 
Tabel 4.4 Total gaji karyawan bagian logistik 
Pekerja Jumlah Pekerja Gaji/bulan Total Gaji 
Staff Gudang 5 Rp. 9.000.000 Rp. 45.000.000 
Staff Pengadaan 5 Rp. 9.000.000 Rp. 45.000.000  
Helper Gudang 6 Rp. 3.300.000 Rp. 19.800.000 
Helper Pengadaan 2 Rp. 3.300.000 Rp. 6.600.000 
(Sumber: Unit Pembangkit,2018) 
  
4.2  Pengolahan Data 
Pengolahan data pada penelitian ini akan digunakan untuk melakukan analisa 
penentuan reorder quantity (ROQ) dan reorder point (ROP) untuk mendukung 
pengelolaan pemeliharaan korektif atau condition based maintenance yang 
dilakukan perusahaan pembangkit listrik. Pengolahan data meliputi 
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pengelompokan spare part berdasarkan karakteristik permintaan spare part dan 
criticality untuk setiap spare part serta perhitungan biaya – biaya yang terkait 
pengelolaan inventori.  
 
4.2.1 Pengelompokan Spare Part 
 Pengelompokan spare part pada penelitian ini berdasarkan karakteristik 
pola permintaan material dan criticality setiap spare part.  
4.2.1.1 Karakteristik Pola Permintaan Spare Part Gas Turbin M701D 
Pengklasifikasian permintaan spare part Gas Turbin M701D berdasarkan 
ADI dan CV2 dengan rumusan yang terdapat pada bab 2 maka diperoleh hasil 
perhitungan sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Karakteristik pola permintaan spare part 
Spare Part (Stock Code) 
Bulan 
Total ADI CV Klasifikasi 
1 2 … 35 36 
Thermocouple Blade path 
(328732) 
0 0 … 0 2 8  5.00 0.1094 
Intermittent 
Demand 
Thermocouple Blade Path 
no. 9 (781211) 
0 0 … 0  1 6 7.00 0.1389 
Intermittent 
Demand 
Thermocouple Blade Path 
no. 13 dan 7 (560441) 












0 0 … 0 2  8 5.83 0.1500 
Intermittent 
Demand 
 Thermocouple Discavity 
Temperature no.4 
(770123) 
0 0 … 0 3  12 5.00 0.3079 
Intermittent 
Demand 
Chassis flame scanner 
(20370) 
0 1 … 0 0 7 5.20 0.1531 
Intermittent 
Demand 
Trafo flame scanner 
(424853) 





0 0 … 0  4  8 11.67 0.1875 
Intermittent 
Demand 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
0 0 … 0  0  10 5.17 0.5280 
Lumpy 
Demand 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 







Tabel 4.5 Karakteristik pola permintaan spare part (lanjutan) 
Spare Part (Stock Code) 
Bulan 
Total ADI CV Klasifikasi 
1 2 … 35 36 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
0 0 … 0 0 10 4.50 0.2400 
Intermittent 
Demand 
 Holder Brush grounding 
(154310) 
0 0 … 0 0 34 3.00 0.3654 
Intermittent 
Demand 
Brush Grounding (570747) 0 0 … 25 0 329 2.13 0.3336 
Intermittent 
Demand 
Brush Excitasi (13607) 0 0 … 3 0 10 2.1 0.3 
Intermittent 
Demand 
Spark Plug (477562) 0 2 … 0 0 14 4.57 0.0000 
Intermittent 
Demand 
SF6 (133017) 1 0 … 0 0 4 7.25 0.0000 
Intermittent 
Demand 
Silica (557207) 50 0 … 0 50 1075 1.94 0.1678 
Intermittent 
Demand 
Foto Cell (589648) 0 1 … 0 0 25 2.36 0.2358 
Intermittent 
Demand 
Servo Valve BBG 
(598136) 
0 0 … 1 1 22 2.33 0.1904 
Intermittent 
Demand 
Servo Valve BBM 
(598144) 
0 0 … 0 1 8 4.38 0.0000 
Intermittent 
Demand 
Filter Pall (598128) 0 0 … 3 5 76 1.30 0.1316 
Smooth 
Demand 
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
0 1 … 0 1 9 4.38 0.0988 
Intermittent 
Demand 
Cam Clutch (666735) 0 0 … 0 0 3 10 0.0000 
Intermittent 
Demand 
Positioner IGV (701409) 0 0 … 0 1 9 5 0.1440 
Intermittent 
Demand 
Pilot valve (701433) 1 0 … 0 0 4 7.33 0.1875 
Intermittent 
Demand 
SV Exhaust (709675) 0 0 … 0 0 4 7.25 0.0000 
Intermittent 
Demand 







4.2.1.2 Criticality Spare Part 
Penentuan penilaian criticality spare part Gas Turbin M701D mengacu 
pada hasil forum group discussion (FGD) yang telah dilakukan dengan staf bidang 
logistik, pemeliharaan dan engineering unit pembangkit. Parameter yang digunakan 
untuk menentukan criticality spare part adalah sebagai berikut : 
1. Risk Priority Number (RPN). Nilai RPN berdasarkan hasil analisa 
Failure Mode and Effect Analysis. 
2. Nilai pemakaian spare part (usage). Besarnya usage ditentukan 
berdasarkan jumlah pemakaian spare part dikali dengan harga spare 
part.   
3. Waktu ketersediaan (Lead Time). Waktu yang diperlukan untuk 
proses pengadaan spare part. 
4. Jumlah pemasok. Seberapa banyak pihak ketiga yang dapat mensuplai 
kebutuhan spare part unit pembangkit. 
Berikut ini merupakan penilaian untuk masing – masing kriteria : 
Tabel 4.6 Penilaian berdasarkan kriteria risk priority number 
(Sumber : matrik risiko perusahaan, 2012) 
Tabel 4.7 Penilaian berdasarkan kriteria nilai pemakaian spare part 




Risk Priority Number Kategori Nilai 
A1, A2, B1, B2, C1,D1  Rendah 1 
A3, B3, C2, D2, E1, E2  Moderat 2 
A4, B4, C3, C4, D3, E3 Tinggi 3 
A5, B5, C5, D4, D5, E4, E5 Ekstrem 4 
Usage spare part Kategori Nilai 
Dibawah Rp. 50.000.000,- Rendah 1 
Rp. 50.000.000,- s/d 250.000.000,- Sedang 2 
Rp. 250.000.000,- s/d 500.000.000,- Tinggi 3 
Diatas Rp.500.000.000,- Sangat tinggi 4 
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Tabel 4.8 Penilaian berdasarkan kriteria waktu ketersediaan spare part 
 
Tabel 4.9 Penilaian berdasarkan kriteria jumlah supplier 
(Sumber : FGD, 2018)  
Selanjutnya untuk masing – masing kriteria memiliki bobot terhadap 
criticality spare part. Berikut ini merupakan bobot masing – masing kriteria 
terhadap criticality spare part : 
Tabel 4.10 Bobot masing – masing kriteria penilaian criticality spare part 
(Sumber : FGD, 2018) 
Masing – masing spare part  Gas Turbin M701D dinilai kekritisannya 
berdasarkan empat kriteria dengan nilai bobot masing – masing kriteria. Berikut 
perhitungan nilai kekritisan masing – masing spare part.  
Tabel 4.11 Penilaian criticality spare part 
Spare Part (Stock Code) 
Kriteria Nilai x Bobot 
Total 
1 2 3 4 50% 30% 10% 10% 
Thermocouple Blade path 
(328732) 
2 2 2 2 1 0.6 0.2 0.2 2.10 
Waktu Ketersediaan Spare Part Kategori Nilai 
Dibawah 1 bulan Cepat 1 
1 – 2 bulan Sedang 2 
2 – 3 bulan Lama 3 
Diatas 3 bulan Sangat Lama 4 
Jumlah Pemasok Kategori Nilai 
Lebih dari 4 pemasok Banyak 1 
3 – 4 pemasok Cukup 2 
2 pemasok  Terbatas 3 
 1 pemasok Sangat Terbatas 4 
Kriteria Bobot 
Risk Priority Number 50% 
Usage Spare Part 30% 




Tabel 4.11 Penilaian criticality spare part (lanjutan) 
Spare Part (Stock Code) 
Kriteria Nilai x Bobot 
Total 
1 2 3 4 50% 30% 10% 10% 
Thermocouple Blade Path 
no. 9 (781211) 
2 2 2 2 1 0.6 0.2 0.2 2.10 
Thermocouple Blade Path 
no. 13 dan 7 (560441) 








1 2 2 2 0.5 0.6 0.2 0.2 1.60 
 Thermocouple Discavity 
Temperature no.4 
(770123) 
1 2 2 2 0.5 0.6 0.2 0.2 1.60 
Chassis flame scanner 
(20370) 
2 2 2 2 1 0.6 0.2 0.2 2.10 
Trafo flame scanner 
(424853) 
2 1 2 2 1 0.3 0.2 0.2 1.70 
Thermocouple RCA 
(534016)  
2 2 3 3 1 0.6 0.3 0.3 2.30 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
1 1 1 2 0.5 0.3 0.1 0.2 1.10 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
1 1 1 1 0.5 0.3 0.1 0.1 1.10 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
1 1 1 1 0.5 0.3 0.1 0.1 1.00 
 Holder Brush grounding 
(154310) 
1 1 1 2 0.5 0.3 0.1 0.2 1.20 
Brush Grounding (570747) 1 3 1 1 0.5 0.9 0.1 0.1 1.70 
Brush Excitasi (13607) 1 2 1 2 0.5 0.6 0.1 0.2 1.10 
Spark Plug (477562) 3 4 2 1 1.5 1.2 0.2 0.1 3.20 
SF6 (133017) 3 1 1 2 1.5 0.3 0.1 0.2 2.20 
Silica (557207) 2 1 1 1 1 0.3 0.1 0.1 1.50 
Foto Cell (589648) 2 1 1 1 1 0.3 0.1 0.1 1.60 
Servo Valve BBG 
(598136) 




Tabel 4.11 Penilaian criticality spare part (lanjutan) 
Spare Part (Stock Code) 
Kriteria Nilai x Bobot 
Total 
1 2 3 4 50% 30% 10% 10% 
Servo Valve BBM 
(598144) 
4 3 2 3 2 0.9 0.2 0.3 3.70 
Filter Pall (598128) 3 2 2 2 1.5 0.6 0.2 0.2 2.50 
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
3 1 2 1 1.5 0.3 0.2 0.1 2.20 
Cam Clutch (666735) 2 1 2 1 1 0.3 0.2 0.1 1.70 
Positioner IGV (701409) 3 2 2 2 1.5 0.6 0.2 0.2 2.60 
Pilot valve (701433) 2 1 2 1 1 0.3 0.2 0.1 1.70 
SV Exhaust (709675) 2 1 2 1 1 0.3 0.2 0.1 1.70 
SV Bleed Valve (262410) 3 2 2 2 1.5 0.6 0.2 0.2 2.60 
Sumber : hasil perhitungan 
Tingkat kekritisan spare part Gas Turbin dikelompokkan berdasarkan kriteria 
yang diperoleh dari hasil FGD dengan bidang terkait di perusahaan. Adapun 
pengelompokan criticality spare part adalah sebagai berikut :  
1. Criticality tinggi. Yaitu Spare part dengan nilai diatas 80% dari nilai total 
secara keseluruhan termasuk dalam kategori criticality tinggi.  
2. Criticality sedang. Yaitu Spare part dengan nilai 50% - 80% merupakan spare 
part dengan criticality sedang. 
3. Criticality rendah. Yaitu Spare part dengan nilai dibawah 50% merupakan 
spare part dengan criticality rendah. 
Tabel 4.12 Pengklasifikasian criticality spare part 
 
Criticality Spare Part  Nilai Total Label 
Tinggi  3.2 – 4.0 T 
Sedang 2.0 – 3.1 S 
Rendah 0 – 2.0 R 
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Berdasarkan rentang nilai pada tabel 4.12 maka pengelompokan spare part 
sesuai dengan criticality masing – masing adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.13 Rekap klasifikasi spare part  Gas Turbin M701D 





Servo Valve BBG 
(598136) 
3.70 T 
Servo Valve BBM 
(598144) 
3.70 T 




SV Bleed Valve 
(262410) 
2.60 S 




SF6 (133017) 2.20 S 







Path no. 9 (781211) 
2.10 S 
Thermocouple Blade 
Path no. 13 dan 7 
(560441) 
2.10 S 
Chassis flame scanner 
(20370) 
2.10 S 






Cam Clutch (666735) 1.70 R 
Pilot valve (701433) 1.70 R 





Tabel 4.13 Rekap klasifikasi spare part  Gas Turbin M701D (lanjutan) 

















Foto Cell (589648) 1.60 R 
Silica (557207) 1.50 R 
 Holder Brush 
grounding (154310) 
1.20 R 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
1.10 R 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
1.10 R 
Brush Excitasi (13607) 1.10 R 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
1.00 R 
 
4.2.2 Perhitungan Biaya Persediaan  
Untuk memperoleh biaya persediaan, sebelumnya perlu dihitung biaya – 
biaya penyusunnya yaitu holding cost, order cost dan shortage cost. Ketiga jenis 
biaya tersebut akan digunakan untuk menentukan order quantity dan reorder point 
persediaan spare part gas turbin. 
 
4.2.2.1 Holding Cost.  
Komponen biaya ini dihitung berdasarkan depresiasi tiap aset yang terkait 
penyimpanan persediaan dan biaya sumber daya manusia yang mengelola 
persediaan. Berikut contoh perhitungan depresiasi aset gudang dengan 














    1 ℎ = . 600.000.000,00 
 
    1 = . 50.000.000,00 
Dimana : 
Beginning value  = Harga perolehan aset 
Ending value = Harga aset saat masa life time berakhir 
Life time   = Masa pakai aset  
Sedangkan komponen biaya sumber daya manusia dan biaya pemakaian listrik 
dihitung sesuai tabel 4.11 berikut : 
Tabel 4.14 Rincian komponen biaya depresiasi aset 
 
Total holding cost sebesar Rp. 123.960.000 merupakan biaya penyimpanan untuk 
semua spare part yang ada di gudang unit pembangkit. Total jumlah spare part 
mencapai 579 unit sehingga nilai holding cost per unit adalah sebagai berikut : 
Biaya Sumber Daya Manusia Gaji/bulan Biaya/bulan 
Gaji 5 staff Rp. 9.000.000,- Rp. 45.000.000,- 
Gaji 6 tenaga helper Rp. 3.300.000,- Rp. 19.800.000,- 
Total Rp. 64.800.000,-  
Aset Harga Depresiasi/bulan 
Gudang Rp. 12.000.000.000,- Rp. 50.000.000,- 
Mobil pick up Rp. 205.000.000,- Rp. 1.708.333,- 
Forklift  Rp. 417.000.000,- Rp. 2.316.667,- 
Handpallet Rp. 89.700.000,- Rp. 1.495.000,- 
Rak material panjang 4 meter Rp.50.400.000,- Rp. 280.000,- 
Rak material panjang 12 meter Rp. 604.800.000,- Rp. 3.360.000,- 
Total Rp. 59.160.000,- 
Holding Cost Rp. 123.960.000,- 
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 /  =









 / = . 214.000 
 
4.2.2.2 Reorder Cost 
Komponen reorder cost terdiri dari biaya depresiasi aset yang terkait 
pengadaan spare part, biaya pegawai dan biaya utilitas. Berikut perhitungan 
reorder cost seperti tabel 4.12. 
Tabel 4.15 Komponen reorder cost 
 
 
Reorder cost meliputi semua biaya pengadaan spare part setiap bulan. Setiap bulan 
rata – rata terdapat 150 pengaadaan spare part yang dapat dikejakan. Sehingga 
reorder cost per unit dihitung sebagai berikut : 
 





= . 316.000 
Komponen Biaya Asset  Totsl  Depresiasi/bulan 
Laptop 5 unit Rp. 55.750.000,- Rp. 929.167,- 
Printer 2 unit Rp. 14.374.000,- Rp. 239.567,- 
Consumable Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000  
Total Rp.2.668.773,- 
Komponen Biaya Pekerja Gaji/bulan Biaya/bulan 
Gaji 5 staff Rp. 9.000.000,- Rp. 45.000.000,- 
Gaji 2 tenaga helper Rp. 3.300.000,- Rp. 6.600.000,- 
Total Rp. 51.600.000,- 
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4.2.2.3 Shortage Cost 
Komponen shortage cost terdiri dari biaya kerugian yang ditimbulkan akibat 
unit pembangkit gas turbin tidak dapat beroperasi dikarenakan spare part tidak 
tersedia. Kerugian yang ditimbulkan terdiri dari :  
a. Kerugian akibat Gas Turbin force outage (FO) 
Perhitungan kerugian Gas Turbin trip dihitung berdasarkan hilangnya 
pendapatan rata – rata sebesar 70 megawatt akibat kekurangan 1 spare part 
adalah sebagai berikut : 
     = 70  
 
 = . 1120/ ℎ 
 
 = 70.000 ℎ    . 1120/ ℎ  
 
 = . 78.400.000 
 
b. Kerugian akibat Gas Turbin derating 
Kerugian akibat unit pembangkit tidak mampu beroperasi secara maksimal 
yang diakibatkan tidak tersedianya tiap satu spare part dengan perhitungan 
sebagai berikut : 
     = 20  
 
 = . 1120/ ℎ 
 
 = 20.000 ℎ    . 1120/ ℎ 
 
 = . 22.400.000 
Berdasarkan analisa FMECA dapat diklasifikasikan dampak ketersediaan spare 
part terhadap unit pembangkit sebagai berikut :  
Tabel 4.16 Dampak ketersediaan spare part terhadap shortage cost 





Servo Valve BBG 
(598136) 
T Rp47,824,000 
Servo Valve BBM 
(598144) 




Tabel 4.16 Dampak ketersediaan spare part terhadap shortage cost (lanjutan) 





Spark Plug (477562) T Rp30,576,000  
Filter Pall (598128) S Rp61,600,000 
Positioner IGV 
(701409) 
S Rp5,600,000  
SV Bleed Valve 
(262410) 
S Rp28,310,240  
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
S Rp28,310,240  
Thermocouple RCA 
(534016)  
S -  
SF6 (133017) S -  
Thermocouple Blade 
path (328732) 
S -  
Thermocouple Blade 
Path no. 9 (781211) 
S -  
Thermocouple Blade 
Path no. 13 dan 7 
(560441) 
S - 
Chassis flame scanner 
(20370) 
S - 
Trafo flame scanner 
(424853) 
R - 
Cam Clutch (666735) R - 
Pilot valve (701433) R - 



















Tabel 4.16 Dampak ketersediaan spare part terhadap shortage cost (lanjutan) 





Silica (557207) R - 
Foto Cell (589648) R - 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
R - 
 Holder Brush 
grounding (154310) 
R - 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
R - 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
R - 
Brush Excitasi (13607) R - 
 
4.3   Perhitungan Order Quantity dan Reorder Level 
Perhitungan nilai order quantity dan reorder level akan menggunakan 
model uncertain demand sesuai dengan karakteristik permintaan spare part yang 
tidak menentu. Karakteristik ini terlihat dari nilai ADI maupun CV2 dimana pada 
umumnya 93% memiliki karakteristik intermittend demand . Sesuai tabel 4.13 
berdasarkan kriteria shortage cost terdapat 2 jenis spare part yaitu spare part yang 
menimbulkan shortage cost dan spare part yang tidak berdampak apapun ketika 
spare part tersebut tidak tersedia saat terjadi kerusakan. Untuk spare part yang 
tidak terdampak sesuai dengan kontrak kinerja perusahaan telah ditetapkan harus 
memenuhi syarat service level minimal sebesar 95%. 
Sesuai dengan kondisi diatas maka perhitungan order quantity dan reorder 
level akan digunakan formulasi sebagai berikut :  
1. Order Quantity with shortage 
Untuk perhitungan order quantity dan reorder level digunakan rumus sebagai 
berikut :  
=
 ×  ×
        (4.1) 
 × 
 × 





× [ +  × ∑ ( − ) ×  ( )]  (4.3) 
 
Sebagai inisiasi awal order quantity Qo digunakan persamaan 4.1. Perhitungan Qo 
merupakan tahap awal penentuan jumlah probabilitas demand pada persamaan 4.2 
dan diperoleh nilai reorder level (ROL). Pada tahap akhir perhitungan order 
quantity Q akan dihitung menggunakan persamaan 4.3.  
Berikut ini merupakan contoh perhitungan order quantity dan reorder level 
spare part dengan shortage cost untuk spare part Filter Pall (stock code : 598128) 
dan Servo Valve BBM (stock code : 598144)  
 
a. Perhitungan order quantity dan reorder level Filter Pall 
Berikut adalah data – data terkait spare part Filter Pall (598128) yang digunakan 
untuk perhitungan. 
Tabel 4.17 Data spare part Filter Pall (598128)  
HC RC Demand/month Shortage Cost 
Rp.  214,000 Rp. 361000 2,75 Rp61,600,000 
 
=
 ×  × ,
  
 
= 3,046  
Qo digunakan untuk menghitung besarnya probabilitas permintaan spare part 
dengan persamaan : 
 





∑  ( ) =  0.00385  
 
Data permintaan spare part mengikuti distribusi normal dengan mean sebesar 2.75 
unit/bulan. Berikut tabel probabilitas permintaan spare part. 
Tabel 4.18 Probabilitas permintaan spare part Filter Pall (stock code 598128)  
Value Probability Prob (D>value) 
0 0.0639 0.9999 
1 0.1758 0.9361 
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Tabel 4.18 Probabilitas permintaan spare part Filter Pall (stock code 598128) 
(lanjutan) 
Value Probability Prob (D>value) 
2 0.2417 0.7603 
3 0.2215 0.5186 
4 0.1523 0.2971 
5 0.0837 0.1448 
6 0.0384 0.0611 
7 0.015 0.0227 
8 0.0051 0.0077 
9 0.001586 0.0026 
10 0.0004358 0.0010 
11 0.0001089 0.0006 
 
Berdasarkan tabel 4.18 jumlah probabilitas permintaan spare part Filter Pall (stock 
code 598128) mendekati nilai 8 (ROL = 8). 
Selanjutnya akan dihitung nilai order quantity Q dengan persamaan 4.3. Namun 
untuk memudahkan dihitung terlebih dahulu jumlahan probabilitas adanya 
permintaan dikali D – ROL sesuai tabel 1.16. 
   Tabel 4.19 Hasil jumlah probabilitas permintaan  
D Probability D D - ROL (D - ROL) x Prob (D) 
8 0.0051 0 0 
9 0.001586 1 0.001586 
10 0.0004358 2 0.0008716 
11 0.0001089 3 0.0003267 
Total 0.0027843 
 
Kemudian digunakan persamaan 4.3 sehingga diperoleh order quantity Q sebagai 




× ( 361000 + 61600000)  ×  0.0027843 
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= 2.10 (  2)  
Dari perhitungan diperoleh hasil order quantity sebesar 2 ea dan reorder level 
sebesar 8 ea. 
b. Perhitungan order quantity dan reorder level Servo Valve BBG (598136) 
Berikut adalah data – data terkait spare part servo valve BBG : 
Tabel 4.20 Data spare part Servo Valve BBG (598136)   
HC RC Demand/month Shortage Cost 
Rp.  214.000 Rp. 361.000 0.61 Rp47,824,000 
 
=
 ×  × .
  
 
= 1,436  
 
∑  ( ) =  
 × ,
,  × .
  
 
∑  ( ) =  0.01052  
 
Data permintaan spare part mengikuti distribusi poisson dengan mean sebesar 0.61 
unit/bulan. Berikut tabel probabilitas permintaan spare part servo valve BBM. 
Tabel 4.21 Probabilitas permintaan servo valve BBG   
Value Probability Prob (D>value) 
0 0.5427 0.9999 
1 0.3316 0.4573 
2 0.1013 0.1257 
3 0.0206 0.0244 
4 0.0031 0.0038 
5 0.0003 0.0007 
 
Berdasarkan tabel 4.21 jumlah probabilitas permintaan spare part servo valve BBG 
mendekati nilai 3 (ROL = 3).  
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Selanjutnya akan dihitung nilai order quantity Q dengan persamaan 4.3. Namun 
untuk memudahkan dihitung terlebih dahulu jumlahan probabilitas adanya 
permintaan dikali D – ROL sesuai tabel 4.18. 
   Tabel 4.22 Hasil jumlah probabilitas permintaan  
D Probability D D - ROL (D - ROL) x Prob (D) 
3 0.0206 0 0 
4 0.0031 1 0.0031 
5 0.0003 2 0.0006 
Total 0.0037 
 
Kemudian digunakan persamaan 4.3 sehingga diperoleh order quantity Q sebagai 




× [ (361 + 47824000)  ×  0.0037) 
= 1.008  
Dari perhitungan diperoleh hasil order quantity sebesar 1.008 (pembulatan menjadi 
1 ea) dan reorder level sebesar 3 ea. 
 
2. Reorder level Intermittend demand 
Untuk permintaan spare part yang tidak menimbulkan shortage cost 
digunakan perhitungan order quantity Q dengan menggunakan persamaan 4.1. 
Sedangkan perhitungan reorder level menggunakan pendekatan model sesuai 
dengan karakteristik permintaan spare part gas turbin yang bersifat intermittend 
sesuai dengan persamaan 4.4 berikut : 
 
 = 1 − ( ℎ )   
 = 1 − ( ℎ   ) × ( > )  (4.4) 
 
Sesuai dengan kinerja perusahaan pembangkit maka ditetapkan besaran service 
level yaitu 95%. Berikut contoh perhitungan nilai order quantity dan reorder level 
untuk spare part TC Discavity no. 2 (stock code : 787002) dengan data – data 






Tabel 4.23 Data permintaan TC Discavity no. 2 
Spare Part (Stock Code) 
Bulan 
Total ADI CV Klasifikasi 








HC RC Prob (Demand) St. Dev Shortage Cost 
Rp.  214,000 Rp. 361,000 0.1715 0.82 - 
 
Berdasarkan tabel 4.23 diketahui nilai ADI sebesar 5.83 bulan sehingga rata – rata 
setiap 5.83 bulan ada 1 permintaan dengan jumlah 1 ea. Dengan menggunakan 
persamaan 4.4 nilai reorder level dapat dilakukan sebagai berikut : 
 
               0.95 = 1 − ( ℎ )   
 = 1 − ( ℎ   ) × ( > )  
 
( ℎ   ) × ( > ) = 1 − 0.95   
 
( ℎ   ) × ( > ) = 0.05 
 
                             0.1715 × ( > ) = 0.05  
                                                  





                                               ( > ) = 0.2915  
Dengan distribusi normal maka diketahui nilai tersebut merujuk pada 0.549 
sehingga diperoleh reorder level (ROL) sebesar : 
= +  ×    
= 1.67 + (0.549 × 0.82)  
= 2.12 (pembulatan 2) 
Untuk jumlah order quantity dapat dihitung menggunakan persamaan 4.1 karena 




 × ,  × .
  
 
= 0.8330 (Pembulatan 1) 



















































































Pengelompokan Spare Part Berdasarkan Criticality
BAB 5 
ANALISIS DAN INTERPRETASI 
 
5.1.  Analisis Criticality Spare Part 
 Berdasarkan pada bab sebelumnya dapat diperoleh hasil sesuai grafik 5.1 
dimana spare part yang digunakan untuk pemeliharaan korektif maupun condition 
based maintenance diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 3 spare part dengan 
criticality tinggi (T), 10 spare part dengan criticality sedang (S) dan 15 spare part 












Gambar 5.1 Grafik jumlah spare part berdasarkan criticality 
Spare part yang memiliki criticality T adalah Servo Valve untuk bahan 
bakar gas (BBG) dan bahan bakar minyak (BBM) serta Spark Plug . Dari hasil 
penelitian diketahui ketiga spare part memiliki criticality yang tinggi dikarenakan 
beberapa faktor sebagai berikut : 
1. Harga spare part yang sangat mahal dimana biaya pengadaan Servo Valve 
dan Spark Plug mencapai 40,8% dari total biaya spare part selama 1 tahun. 
2. Waktu permintaan cepat dengan ADI sebesar 2,33 bulan untuk Servo Valve 
BBG dan 4,38 untuk BBM serta 4,57 bulan untuk Spark Plug dimana rata – 
rata nilai ADI untuk semua spare part adalah 5,26 bulan. 
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3. Ketidaktersediaan spare part saat pemeliharaan dapat mengakibatkan Gas 
Turbin tidak dapat beroperasi. Hal ini dikarenakan fungsi dari Servo Valve 
adalah untuk pengaturan bahan bakar Gas Turbin. 
4. Pemasok Servo Valve merupakan pemasok tunggal. Hal ini menyebabkan 
ketergantungan perusahaan terhadap pemasok dan dapat mengganggu proses 
bisnis perusahaan jika ada permasalahan dalam pasokan spare part. 
Untuk itu spare part dengan criticality T harus dimonitor lebih ketat dan 
service level harus 100%. Salah satu faktor yang membuat Servo Valve BBG 
memudahkan perusahaan meskipun cricality T adalah faktor lead time. Servo valve 
BBG memiliki lead time yang cukup cepat yaitu dibawah 30 hari. Sedangkan Servo 
Valve BBM memiliki lead time paling cepat 3 bulan.  
Spare part dengan criticality S berjumlah 10 spare part. Berdasarkan 
analisa FMECA, 5 spare part berdampak langsung terhadap operasional unit 
pembangkit dan menimbulkan shortage cost  baik  force outage maupun penurunan 
daya mampu Gas Turbin (Derating). Spare part yang berdampak langsung terhadap 
operasional unit harus diperlakukan yang sama dengan melakukan pemantauan 
secara ketat agar tetap tersedia ketika dibutuhkan. Dan untuk spare part dengan 
criticality B namun tidak menimbulkan shortage cost secara langsung dapat service 
level 95%. Hal ini disebabkan ADI kedua spare part sangat lama yaitu 7,25 dan 
11,67 bulan. Lead time SF6 dibawah 30 hari sehingga ketika permintaan melebihi 
stok dapat secara langsung diproses pengadaan. Sedangkan thermocouple RCA 
meskipun lead time lebih dari 3 bulan tetapi interval permintaan ADI sangat lama 
yaitu 11,67 bulan sehingga ketika permintaan melebihi stok dapat diproses 
pengadaan. 
Spare part dengan criticality R berjumlah 15 spare part. Sebagian besar 
spare part memiliki nilai ADI diatas 5 bulan yakni 68,4%. Sehingga service level 
dapat mengikuti kinerja perusahaan sebesar 95%. Berikut ini adalah rekap 







Tabel 5.1 Rekap pengelompokan spare part berdasarkan pola permintaan dan 
criticality 











Demand 3.70 T 




Demand 3.70 T 
Spark Plug (477562) 4.57 0 
Intermittent 
Demand 3.20 T 
Filter Pall (598128) 1.3 0.1316 
Smooth 
Demand 2.60 S 
Positioner IGV (701409) 5 0.144 
Intermittent 
Demand 2.60 S 
SV Bleed Valve (262410) 5.83 0.2059 
Intermittent 





Demand 2.30 S 
SF6 (133017) 7.25 0 
Intermittent 
Demand 2.20 S 




Demand 2.20 S 




Demand 2.10 S 
Thermocouple Blade Path 
no. 9 (781211) 
7 0.1389 
Intermittent 
Demand 2.10 S 
Thermocouple Blade Path 
no. 13 dan 7 (560441) 
7 0.2479 
Intermittent 
Demand 2.10 S 




Demand 2.10 S 




Demand 1.70 R 
Cam Clutch (666735) 10 0 
Intermittent 
Demand 1.70 R 
Pilot valve (701433) 7.33 0.1875 
Intermittent 
Demand 1.70 R 
SV Exhaust (709675) 7.25 0 
Intermittent 

















Demand 1.60 R 
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Tabel 5.1 Rekap pengelompokan spare part berdasarkan pola permintaan dan 
criticality (lanjutan). 












Demand 1.60 R 
Silica (557207) 1.94 0.1678 
Intermittent 
Demand 1.60 R 
Foto Cell (589648) 2.36 0.2358 
Intermittent 
Demand 1.50 R 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
5.17 0.528 
Lumpy 
Demand 1.20 R 




Demand 1.10 R 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
5.33 0.1333 
Intermittent 
Demand 1.10 R 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
4.5 0.24 
Intermittent 
Demand 1.10 R 
Brush Excitasi (13607) 2.1 0.3 
Intermittent 
Demand 1.00 R 
 
5.2. Analisis Re-order Quantity  
 Nilai reorder quantity menggambarkan seberapa besar jumlah spare part 
dipesan untuk memenuhi permintaan dan memperhatikan faktor biaya pemesanan 
dan penyimpanan. Oleh karena itu dalam perumusan economic order quantity 
(EOQ) terdapat holding cost, order cost dan demand. Untuk kasus jumlah 
pemesanan spare part unit pembangkit tidak cukup dengan perumusan tersebut 
karena ada faktor shortage cost ketika terjadi kehabisan stok spare part. Untuk itu 
harus dipertimbangkan perumusan order quantity dengan shortage cost sesuai yang 
telah dilakukan pada bab sebelumnya. Sedangkan perumusan order quantity tanpa 
adanya shortage cost dapat digunakan perumusan EOQ. Berikut ini rekap order 
quantity untuk masing – masing spare part.  
Tabel 5.2 Rekap reorder quantity spare part  
Spare Part Criticality Reorder Quantity 
Servo Valve BBG (598136) T 1 




Tabel 5.2 Rekap reorder quantity spare part (lanjutan). 
Spare Part Criticality Reorder Quantity 
Spark Plug (477562) T 1 
Filter Pall (598128) S 2 
Positioner IGV (701409) S 1 




SF6 (133017) S 1 
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
S 1 
Thermocouple Blade path 
(328732) 
S 1 
Thermocouple Blade Path no. 
9 (781211) 
S 1 
Thermocouple Blade Path no. 
13 dan 7 (560441) 
S 1 
Chassis flame scanner 
(20370) 
S 1 
Trafo flame scanner (424853) R 1 
Cam Clutch (666735) R 1 
Pilot valve (701433) R 1 
SV Exhaust (709675) R 1 
Brush Grounding (570747) R 6 
Thermocouple Discavity 






Tabel 5.2 Rekap reorder quantity spare part (lanjutan). 
Spare Part Criticality Reorder Quantity 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.3 (786996) 
R 1 
 Thermocouple Discavity 
Temperature no.4 (770123) 
R 1 
Silica (557207) R 10 
Foto Cell (589648) R 2 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
R 1 
 Holder Brush grounding 
(154310) 
R 2 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
R 1 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
R 1 
Brush Excitasi (13607) R 8 
 
Gambar 5.2 dibawah ini menggambarkan hubungan antara jumlah order 
quantity dengan criticality spare part. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa 
antara spare part dengan criticality A, B dan C memiliki jumlah order quantity 
yang sebagian besar sama. Demikian juga spare part dengan dampak menimbulkan 
shortage cost maupun tidak menimbulkan shortage cost memiliki jumlah order 
quantity yang sebagian besar sama. Hal ini disebabkan faktor yang paling 
berpengaruh terhadap order quantity adalah banyaknya permintaan jumlah order 
quantity dipengaruhi banyaknya permintaan. Sebagian besar permintaan spare part 
bersifat intermittend dengan variasi yang rendah juga merupakan faktor penyebab 













































Gambar 5.2 Grafik reorder quantity masing – masing spare part 
 
5.3.   Analisis Re-order Point 
 Reorder point merupakan level stok spare part yang harus dijaga agar dapat 
menjaga service level pada titik tertentu. Perhitungan jumlah reorder point 
menggunakan pendekatan yang sama dimana spare part yang menimbulkan 
shortage cost (criticality A) dihitung dengan perumusan dengan variable shortage 
cost dan untuk spare part criticality C menggunakan perumusan reorder point 
dengan safety stock. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap operasional unit 
pembangkit, spare part criticality C juga dapat mengganggu performance Gas 
Turbin dalam jangka waktu tertentu. Sehingga perusahaan pembangkit menetapkan 
service level sebesar 95%. Berikut ini merupakan rekap hasil perhitungan reorder 
point masing – masing spare part. 
Tabel 5.3 Rekap reorder point spare part 
Spare Part Criticality Re-order Point 
Servo Valve BBG (598136) T 3 
Servo Valve BBM (598144) T 2 
Spark Plug (477562) T 2 





Tabel 5.3 Rekap reorder point spare part (lanjutan). 
Spare Part Criticality Re-order Point 
Positioner IGV (701409) S 2 




SF6 (133017) S 1 
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
S 2 
Thermocouple Blade path 
(328732) 
S 2 
Thermocouple Blade Path no. 
9 (781211) 
S 2 
Thermocouple Blade Path no. 
13 dan 7 (560441) 
S 3 
Chassis flame scanner 
(20370) 
S 2 
Trafo flame scanner (424853) R 2 
Cam Clutch (666735) R 1 
Pilot valve (701433) R 2 
SV Exhaust (709675) R 1 
Brush Grounding (570747) R 35 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.2 (787002) 
R 3 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.3 (786996) 
R 2 
 Thermocouple Discavity 
Temperature no.4 (770123) 
R 3 
































Jumlah Reorder Point Spare Part
Tabel 5.3 Rekap reorder point spare part (lanjutan). 
Spare Part Criticality Re-order Point 
Foto Cell (589648) R 4 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 1 (601161)  
R 3 
 Holder Brush grounding 
(154310) 
R 5 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 2 (275370) 
R 2 
Combustor SWG RCA 
Flanges ke 3 (601195) 
R 3 
Brush Excitasi (13607) R 78 
Berdasarkan dari hasil perhitungan diketahui ada beberapa spare part 
dengan jumlah reorder point lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang 
ditetapkan perusahaan pembangkit. Salah satu contoh adalah Servo Valve BBG 
memiliki seting ROP sebesar 2 unit dan tidak memperimbangkan adanya shortage 
cost ketika stok tidak tersedia. Beberapa spare part criticality C memiliki nilai ROP 
yang sangat tinggi hal ini dikarenakan variasi permintaan yang cukup besar 











































Keterkaitan Reorder Quantity dengan Reorder Point
 Keterkaitan antara nilai ROP dengan order quantitynya dapat dilihat pada 
gambar 5.4. gambar tersebut menunjukan ada keterkaitan antara nilai ROP dengan 
order quantity spare part. Semakin tinggi nilai ROP maka nilai order quantity 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Spare part Gas Turbin M701D yang digunakan untuk pemeliharaan korektif 
dan condition based maintenance sebanyak 28 spare part dan 93% memiliki 
pola permintaan intermittent dengan rata – rata interval permintaan 5.26 bulan 
2. Spare part dengan criticality tinggi (T) sebanyak 3 spare part, 10 spare part 
dengan criticality sedang (S) dan 15 spare part dengan criticality rendah (R). 
3. Untuk 3 spare part dengan criticality T dan 4 spare part dengan criticality S, 
penentuan nilai reorder quantity dan reorder point dilakukan dengan 
mempertimbangkan shortage cost dan service level sebesar 100%.  
4. Untuk 6 spare part dengan criticality S dan 15 spare part dengan criticality R, 
penentuan nilai reorder quantity dan reorder point dilakukan dengan 
mempertimbangkan nilai service level sebesar 95%.  
5. Dari hasil penentuan nilai reorder quantity dan reorder point didapatkan rata – 
rata nilai reorder point lebih besar dibandingkan dengan nilai reorder quantity.  
6. Untuk spare part dengan criticality T didapatkan nilai reorder point yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan perusahaan pembangkit. 
Sehinga perlu dilakukan penyesuaian untuk menghindari risiko terjadinya 
shortage cost di masa yang akan datang.  
 
5.2  Saran 
 Berikut ini merupakan saran yang dapat dikembangkan untuk penelitian 
selanjutnya : 
1. Penentuan holding cost dalam penelitian ini sebatas pada depresiasi aset dan 
biaya sumber daya manusia. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 
dikembangkan dengan mempertimbangkan parameter lainnya seperti cost of 
capital, obsolescence cost dan stock investment constraint.  
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2. Nilai holding cost dan reorder cost pada penelitian ini dilakukan berdasarkan 
nilai rata – rata holding cost per spare part. Sehingga untuk penelitian 
selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan fraksional holding cost 
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Rekapitulasi data penggantian spare part Gas Turbin M701D 






























Rekapitulasi data penggantian spare part Gas Turbin M701D terhitung mulai 

































Rekapitulasi data penggantian spare part Gas Turbin M701D terhitung mulai 




































































Data transaksi spare part untuk corrective atau condition based maintenance 
Gas Turbin M701D terhitung Januari 2014 sampai dengan Oktober 2018 
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Data pemakaian spare part Gas Turbin M701D rata – rata per tahun 
Spare Part (Stock Code) 
Pemakaian 
rata – rata 
(1) 





(1 x 2) 
Thermocouple Blade path 
(328732) 
3  Rp. 36,628,490  Rp      109,885,470 
Thermocouple Blade Path no. 9 
(781211) 
2  Rp 32,000,000  Rp          64,000,000 
Thermocouple Blade Path no. 13 
dan 7 (560441) 
4  Rp. 33,672,086  Rp        134,688,345 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.2 (787002) 
3  Rp. 40,250,000  Rp        161,000,000 
Thermocouple Discavity 
Temperature no.3 (786996) 
3  Rp. 28,606,743  Rp          85,820,229 
 Thermocouple Discavity 
Temperature no.4 (770123) 
4  Rp. 44,500,000  Rp        178,000,000 
Chassis flame scanner (20370) 2  Rp. 48,939,000  Rp        146,817,000 
Trafo flame scanner (424853) 2  Rp. 22,050,000  Rp          44,100,000 
Thermocouple RCA (534016)  3  Rp. 27,525,754  Rp          82,577,262 
Combustor SWG RCA Flanges 
ke 1 (601161)  
3  Rp. 656,250  Rp            2,625,000 
Combustor SWG RCA Flanges 
ke 2 (275370) 
3  Rp. 800,000  Rp            2,400,000 
Combustor SWG RCA Flanges 
ke 3 (601195) 
3  Rp. 875,000  Rp            3,500,000 
 Holder Brush grounding 
(154310) 
11  Rp. 3,285,000  Rp          39,420,000 
Brush Grounding (570747) 110  Rp. 3,302,250  Rp        363,247,500 
Spark Plug (477562) 5  Rp. 106,362,500  Rp        531,812,500 
SF6 (133017) 1  Rp. 16,841,667  Rp          33,683,333 
Silica (557207) 358  Rp. 39,524  Rp          14,162,876 
Foto Cell (589648) 8  Rp. 152,855  Rp            1,273,789 
Servo Valve BBG (598136) 7  Rp. 163,960,000  Rp      1,202,373,333 
88 
 
Spare Part (Stock Code) 
Pemakaian 
rata – rata 
(1) 





(1 x 2) 
Servo Valve BBM (598144) 3  Rp. 160,960,000  Rp        429,226,667 
Filter Pall (598128) 25  Rp. 5,267,500  Rp        133,443,333 
Solenoid Valve Torque 
Converter (262550) 
3  Rp. 12,214,398  Rp          36,643,194 
Cam Clutch (666735) 1  Rp. 17,500,000  Rp          17,500,000 
Positioner IGV (701409) 3  Rp. 24,956,250  Rp          74,868,750 
Pilot valve (701433) 1  Rp. 8,500,000  Rp          11,333,333 
SV Exhaust (709675) 1  Rp. 3,831,000  Rp            5,108,000 
























Data pemasok spare part Gas Turbin M701D 
Spare Part (Stock Code) Nama Pemasok 
Thermocouple Blade path (328732) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. DWI MUKTI. CV 
Thermocouple Blade Path no. 9 
(781211) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. DWI MUKTI. CV 
Thermocouple Blade Path no. 13 dan 7 
(560441) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. DWI MUKTI. CV 
Thermocouple Discavity Temperature 
no.2 (787002) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. DWI MUKTI. CV 
Thermocouple Discavity Temperature 
no.3 (786996) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. DWI MUKTI. CV 
 Thermocouple Discavity Temperature 
no.4 (770123) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. DWI MUKTI. CV 
Chassis flame scanner (20370) 
1. TOTAL JASA CREASINDO. CV 
2. KARYA KEMENANGAN. PT 
Trafo flame scanner (424853) 
1. MUKTI DJAYA CV 
2. BINA CITRA ENERGI CV 
3. TOTAL JASA CREASINDO. CV 
Thermocouple RCA (534016)  1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
Combustor SWG RCA Flanges ke 1 
(601161)  
1. SINAR JAYA MANDIRI. CV 
2. CATUR PUTRA. CV 
3. RODA EMAS JAYA. PT 
Combustor SWG RCA Flanges ke 2 
(275370) 
1. SINAR JAYA MANDIRI. CV 
2. ARTHA BANGUN SEJAHTERA. CV 
3. CATUR PUTRA. CV 
4. RODA EMAS JAYA. PT 
Combustor SWG RCA Flanges ke 3 
(601195) 
1. SINAR JAYA MANDIRI. CV 
2. ARTHA BANGUN SEJAHTERA. CV 
3. CATUR PUTRA. CV 
4. RODA EMAS JAYA. PT 
5. KOPERASI DIAN SEJAHTERA 
 Holder Brush grounding (154310) 
1. RADIKA MERSENINDO PRATAMA. PT 
2. CATUR SETIYA. CV 
Brush Grounding (570747) 
1. RADIKA MERSENINDO PRATAMA. PT 
2. CATUR SETIYA. CV 
3. BANGUN KARYA BERSAMA. PT 
4. CARBON & ELECTRIC. PT 
Spark Plug (477562) 
1. SUPRA KARYA MANDIRI. PT 
2. RAGAM TEHNIKA. CV 
3. KEIVAN BERSAUDARA PT 




Spare Part (Stock Code) Nama Pemasok 
SF6 (133017) 
1. PT. ANEKA GAS INDUSTRI 
2. SAMATOR GAS INDUSTRI. PT 
Silica (557207) 
1. SINAR JAYA MANDIRI. CV 
2. SUMBER ENERGI ALAM. CV 
3.  SEMESTA BUMI HIJAU PT 
4. CATUR PUTRA. CV 
5. LINTAS NUSANTARA. CV 
Foto Cell (589648) 
1. ARYA TEKNIK. CV 
2. SINAR JAYA MANDIRI. CV 
3. GLOBAL SARANA MANDIRI CV 
4. KOPERASI KARYAWAN PLN SGRK 
Servo Valve BBG (598136) 1. KARYA KEMENANGAN. PT 
Servo Valve BBM (598144) 1. KARYA KEMENANGAN. PT 
Filter Pall (598128) 
1. KEIVAN BERSAUDARA PT 
2. MUKTI DJAYA CV 
Solenoid Valve Torque Converter 
(262550) 
1. MUKTI DJAYA CV 
2. ABDI BANGUN GRESIK. CV 
3. RAGAM TEKHNIKA MANDIRI. CV 
4. ARYA TEKNIK. CV 
Cam Clutch (666735) 
1. MUKTI DJAYA CV 
2. DWI MUKTI. CV 
3. AQUA TERRA SUPPLINDO. CV 
4. EKA LIPTA PERSADA. PT 
Positioner IGV (701409) 
1. MUKTI DJAYA CV 
2. TOTAL JASA CREASINDO. CV 
3. DWI MUKTI. CV 
4. PT. KENCANA ALAM PUTRA 
Pilot valve (701433) 
1. MUKTI DJAYA CV 
2. KEIVAN BERSAUDARA PT 
3. REXATAMA ASA MANDIRI. CV 
4. DWI MUKTI. CV 
SV Exhaust (709675) 
1. TATA SOLUSI BUANA. PT 
2. SEMESTA RAHMAH. CV 
3. CONTROMATIC PRIMA MANDIRI. PT 
4. DWI MUKTI. CV 
SV Bleed Valve (262410) 
1. MUKTI DJAYA CV 
2. RAGAM TEHNIKA NUSANTARA. PT 











Failure Mode And Effect Criticality Analysis peralatan utama  
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